TABELLA RIASSUNTIVA DEL QUADRO

TENSIONE NOMINALE:

Vn = 400 Vac
FREQUENZA:
f= 50 Hz

POTENZE E CORRENTI:

kW
[230Vac]

PROVENIENZA E TIPO LINEE ALIMENTAZIONE:

STRUTTURA DEL QUADRO:
Poliestere

GRADO DI PROTEZIONE MINIMO:
IP44

PROGETTAZIONE TENSIONE 230 Vac NORME PROTEZIONE P44
Research Engineering | ESERCIZIO 24 Vcc CEl 31-33 e CEl 64-8
SERIE Custom TENSIONE
COMANDI

COMMESSA 0L800000769

TENSIONE 24 Vcc
SEGNALI 4-20mA

COMMITTENTE Centria S.r.L.

Emerson — Tartarini OMT

DATA

FIRME

DISEG.|15/04 /2025

Ing.J DiSabato

VISTO [04/04 /2025

Ing.F.Mauro

APPR.

Schema elettrico multifilare
Quadro ENEL—Generale

Qaudri ENEL/Q.Gen.DWG

FOGLIO

1

T.F.

REV.| REVISIONE | DATA [FIRME

SOST. DA:

SOST. IL: |ORIGINE
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—————————————————————————— . = /4.C2
Int. Generale CENTRALINO STAGNO PER EMERGENZA CON PULSANTE ILLUMINABILE E DUE CONTATTI
Linea alimentazione Linea SPD
DENOMINAZIONE 400 Vac T
SIGLA ENEL -
UTENZA TIPO POTENZA TOT.  kVA i 16 TT/RSTN
POTENZA kW |lb A 10 10
COEF. CONTEMP. COS ¢ 1 0.9
COSTRUTTORE bTicino Z0TUP
INTERRUTTORE TIPO F84/25 + G44/32AS L 13/40 230 ff 3+1
0 SEZIONATORE  [N-POLI lIn A #p | 25 341 | | | | |
Ith Alldn A|TIPO DIFF. 25 | 0.300 | | | | | | | | | | |
Im (o curva) A | Pdi kA 250 | 6 | | | | |
TIPO
FUSIBILE CALIBRO A
TIPO
CONTATTORE - ATFn W | |
) TIPO
RELE" TERMICO TARATURA A
TIPO CAVO FG160R16 FS17
FORMAZIONE 4x4+T 3P+T — 6 mmgq
LUNGHEZZA m 75 1 ——>PE
LINEA DI |z A 31.9 Fignlnfl;z:g:if %.14
POTENZA CdT aln %2[CdT. alb % 3.7 Flii disponibili dal: .15
Zk mQ |Zs mAQ 0.318
lk trifase/monof. kA |Ik1 fase/terra kA 1.8
NUMERAZIONE MORSETTIERA
DATA [15/04/2025 Centria S.r.L. Emerson — Tartarini OMT | Quadro ENEL 0L800000769
DISEG.|Ing.J DiSabato Schema elettrico multifilare
VISTO |Ing.F.Mauro 0L_800000769 . FOGLIO 2 DI
REV. MODIFICA DATA FIRMA  |APPR. SOST. IL: |SOST. DA: ORIGINE: QOUdn ENEL/QGGI’]DWG SEGUE 3
2 3 4 5 6 7 8
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Utente
Nota adesiva
FORNISCO IO


kWh

-

-

>
|
>

—*-————»-——

Quadro Generale

[i) tensione 230/400 V ca

Terziario / Artigianale
(di piccole dimensioni in zona extraurbana o rurale)

schema tipico [H PAEKES )

L2 L3 PE

MEBE barra equipotenziale principale

TIPO QUANTITA CODICE
L13/40 230 ff 3+1 1 E; 204141
---------------------

EBB barra equipotenziale locale

La proteziona contro ke sovratensioni dallimpianto considerato & completa.

Srhema dei collegamenti per un sistema TT

L1
L
L

1
i
|
i
1
1
i
]
1
T T B Lo schema di imstallazicne "3+ "prevede linstallazime di tre SPD a limitazione tra le tre fasi ed il
P ot | =20m nentre e v SPD A conmmutizione (spinterometro) tra il nentro e tema.
i i i i ! Lo schema "1+1" ¢ analoge, ma relative ad un sistema monofase.
|
i
ﬁ:,&':,\;\:, : Quadro di Zona trifase
21212121} ! L1
- pult /4 | tensione 230/400 V ca schema tipico {1 lt W (: ¥31)) 5
+ o N
4 T ! TIPO QUANTITA CODICE "
|
! L2/10 2301 4TT 1 202 240
|
1
1
i 1
T— ke TR
| =
| |E}EEES barra equipotenziale locale
1 Schema di metallazione deghi SPDD a walle &1 vm intermuttora differen=iale (nchissto di tpo &),
I
¥ Y Y¥YV¥YE
i 12 L3 N PE ...
alle utenze
DATA [15/04/2025 Centria S.r.L. Emerson — Tartarini OMT| Spare 0LB800000769
DISEG.|Ing.J DiSabato Schema elettrico multifilare
VISTO |Ing.F.Mauro Spare OL_800000769 . FOGLIO 3 DI
REV. MODIFICA DATA FIRMA  |APPR. SOST. IL: |SOST. DA: ORIGINE: Qaudri ENEL/QGenDWG SEGUE
1 2 3 4 5 6 7 8
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1 | 2 3 4 | 5 6 7 8
/208 2.6 2.6 IT—_— =] 45
2.8 2.8 : = : 4.6
/2.A8 ’ ’ I o &S| ° 9
2.10 2.10 : § g : 4.7
/2.A8 I=Rrll * A1SIESSL64167
I =Z ||  NT. MAGN. 6000A 4P C16
2.12 2.12 — L 48 SIEMENS
/2.A8 ¢ I 8 O I ® % 100 W
45°
- — | - IP20
— v
~— M [Te} =
0B41, T _\O. YO _\O B I N
— “25A QB4.2 7
— D R B B 6000A S e s S
- - ! 41 /
556776318
SEZIONATORE MINIZED DO1 25A 3P+N P=55mm) 42 g1 J1 Jid
SIEMENS 43 @ o[ D o1 D
45" ¢
4.4 ~ | e w
[
‘ 4.9 4.9
FA4.1 m m m | /5.A1
| 4.10 410 /5.4
|
F====== 411 411
[ ] 5.A1
|| Al quadro del || /
| GENERATORE | 412 2
=== = = =
/2.C8 G .- " SN /5.C2
Int. Generale Int. Generale
Linea quadro generatore Linea SPD Linea alimentazione
DENOMINAZIONE Benzina/Metano 400 Vac T 400 Vac
SIGLA ENEL - ENEL
UTENZA TIPO POTENZA TOT.  kVA i 10 TT/RSTN i 6
POTENZA kW |Ib A 6 16 6 10
COEF. CONTEMP. COS ¢ 1 0.9 1 0.9
COSTRUTTORE Siemens Z0TUP Siemens
INTERRUTTORE TIPO 5SG77631B L 2/10 230 ff 4 SIESSL64167
0 SEZIONATORE  [N-POLI lIn A #p | 2 4] | 4 | 16 | |
Ith Alldn A|TIPO DIFF. - | - | | | | 6 | - | | | | |
Im (o curva) A [Pdi kA — | 6 | | 160 | 6 | |
TIPO
FUSIBILE CALIBRO A
TIPO
CONTATTORE
In AlPn kW | | |
) TIPO
RELE" TERMICO TARATURA A
TIPO CAVO FG160R16 FS17 FG160R16
FORMAZIONE Ax4+T 4P+T — 6 mmgq Ax4+T
LUNGHEZZA m 10 1 ——>PE 1
LINEA DI |z A Fignlnfl;z:g:if 4.10
POTENZA CdT aln %[CdT alb % Fli disponibili dal:  {#.13
Zk mQ | Zs m{)
lk trifase/monof. kA |Ik1 fase/terra kA
NUMERAZIONE MORSETTIERA
DATA [15/04/2025 Centria S.r.L. Emerson — Tartarini OMT | Quadro Cabina 0L800000769
DISEG.|Ing.J DiSabato Schema elettrico multifilare
VISTO |Ing.F.Mauro 0L_800000769 . FOGLIO 4 DI
REV. MODIFICA DATA FIRMA  [APPR. SOST. IL: |SOST. DA: ORIGINE: Qaudri ENEL/QGGHDWG SEGUE 5
1 2 3 4 5 6 7 8
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Utente
Nota adesiva
FORNISCO IO


4.9
/488

4.9

4.9

410
/4.8

410

4.10

4N

4an

4N

/4.C8

412

412

412

/4.C8

SIE5SY42257[
INT. MAGN. 2P C 25A 10KA
SIEMENS|
4.4 W
55

- —

SNRA9R44225[
iiD 2P 25A 300mA Tipo AC
SCHNEIDER ELECTRIC
26 W
40°
IP20|

QB5.1
25A 10kA

3.1
5.3

QBS5.2

25A 300mA

5.2

5.4

QB5.3
16A

N

5.5
5.6

QB5.4
16A

L

5.7
5.8

QB5.5
BA BkA

QB5.6
BA 6kA

L

N

5.9
5.10
RN

5.12

/6.A1
/6.A1
/6.A1
/6.A1
/6.81

/6.81

DENOMINAZIONE

Linea alimentazione
FM 230 Vac

Quadro gestione C.T.
230 Vac

Linea presa
16A

Linea Telecontrollo
TLC — CENTRIA

Scaldiglia
Bombole gascromatografo

SIGLA

ENEL

UTENZA TIPO

POTENZA TOT.

kVA

1T B

1T 3

1T 3

1T 1.5

1T 1.5

POTENZA kW [ Ib

A

25

16

16

6

6

COEF. CONTEMP.

COS ¢

1 0.9

1 0.9

1 0.9

1 0.9

1 0.9

COSTRUTTORE

Siemens

Siemens — 5SY651678B

Siemens — 5SY65167BB

Siemens — 5SY6567BB

Siemens — 5SY6567BB

TIPO

SIESSY42257 + SNRA9R44225

A\

A\

A\

A\

INTERRUTTORE

0 SEZIONATORE  |N-POL!

|In

A

I EE

1+P | 16

+P | 16

+P | 6

1+P | 6

Ith Al ldn

A|TIPO DIFF.

25 | 030 |

16 | |

16 | |

6| |

6| | |

Im (o curva) A | Pdi

kA

250 | 10

160 | 6

160 | 6

60 | 6

60 | 6

FUSIBILE TIPO

CALIBRO

CONTATTORE PO

In A|Pn

kW

RELE" TERMICO TIPO

TARATURA

TIPO CAVO

FS17

FS17/FS180R18 /FG160R16

FS17/FS180R18 /FG160R16

FS17/FS180R18 /FG160R16

FS17/FS180R18/FG160R16

FORMAZIONE

2x4+T

2x2.5+T

2x2.5+7

2x1.5+T

2x1.5+T

LUNGHEZZA

5

5

5

5

LINEA DI Iz

Filo inizidle:

Flo—fingle:

5.1
512

POTENZA CdT. aln % | C.d.T.

alb

-

li disponibili dal:

513

Zk mfQ | Zs

o3>3

m

lk trifase/monof. kA

lk1 fase/terra

kA

NUMERAZIONE MORSETTIERA

DATA [15,/04 /2025

DISEG.|Ing.J DiSabato

VISTO |Ing.F.Mauro

Centria S.r.L.

Emerson — Tartarini OMT

REV. MODIFICA

DATA

FIRMA

APPR. SOST. IL:

| SOST. DA: ORIGINE:

Quadro Cabina "FM”
Schema elettrico multifilare

0L800000769

OL_800000769

Qaudri ENEL/Q.Gen.DWG

FOGLIO 5 DI

SEGUE

3

4

7

8
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Utente
Nota adesiva
PUOI METTERE BLOCCO VIGI + MAGN.


2 3 4 5 6 7 8
JoAg 4.9 49 4.9 A
/o8 410 410 410 A
/548 411 411 411 A
/548 412 412 412 A
/5.88 52 ® >2 ¢ ®
/58 5.4 54 . ~
— zl — = — zl
QB6.1 0B6.2 QB6.3
6A BKA *_ 6A 6KA *__& BA BKA *_
- - -
p) p) p)
o~ = o~ = ~N =
el B B ol ©
S8 > e - - - __ " E S e
Linea Linea Linea
DENOMINAZIONE DOSAODOR Circolatore N.1 Circolatore N.2
SIGLA
UTENZA TIPO POTENZA TOT.  KVA T 15 T 15 T 15
POTENZA kW [Ib A 6 6 6
COEF. CONTEMP. COS ¢ 1 0.9 1 0.9 1 0.9
COSTRUTTORE Siemens — 5SY65678BB Siemens — 5SY6567BB Siemens — 5SY65678BB
TIPO
INTERRUTTORE "N PoLl [ A 14P \T\ 6 14P \T\ 6 1P \T\ 6 | | |
0 SEZIONATORE . n
Ith Alldn A|TIPO DIFF. 6 | | 6 | | 6 | | | | | | | |
Im (o curva) A[Pdi kA 60 | 6 60 | 6 60 | 6 | | |
TIPO
FUSIBILE CALIBRO A
TIPO
CONTATTORE
In AlPn kW | | |
) TIPO
RELE" TERMICO TARATURA A
TIPO CAVO FS17/FS180R18 /FG160R16 FS17/FS180R18 /FG160R16 FS17/FS180R18 /FG160R16
FORMAZIONE 2x1.54+T 2x1.54T 2x1.54T
LUNGHEZZA m 5 5 5
nean [ A T
POTENZA CdT. aln %(CdT alb % Flii_disponibili dal: .7
Zk mi |Zs mfl
lk trifase/monof. kA |Ik1 fase/terra kA
NUMERAZIONE MORSETTIERA
DATA [15/04/2025 Centria S.r.L. Emerson — Tartarini OMT|Quadro Cabina "FM” 0L800000769
DISEG.|Ing.J DiSabato Schema elettrico multifilare
VISTO |Ing.F.Mauro 0L_800000769 . FOGLIO 6 DI
REV. MODIFICA DATA FIRMA  |APPR. SOST. IL: |SOST. DA: ORIGINE: Qaudri ENEL/QGGHDWG SEGUE 8
2 3 4 5 6 7 8
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2 3 4 5 6 7 8
/608 4.9 49 49 o
/608 410 . 410 410 o
/6.A8 411 411 411 o.M
/6.A8 412 o 412 412 o.M
= ™ 8.2 8.2
QB8.1 \V__\\ * $ @ * /8.A2
25A 10kA @
8.4 8.4
® ¢ ¢ ® /8.A2
a] 3
') ') — = — = — = — =
QB8.3 QB8.4 QB8.5 QB8.6
i 6A *_ 6A *__& 6A *__& 6 B
= o™
k 3 3 3 3
QB8.2
25A 300mA O\ I i i I
I'd|ld ’
2 3 3 2 3 3 53
/6(:89—P—————————————————————————————E ————————————————————————— —> /8.2
Linea alimentazione Linea Linea Linea Linea
DENOMINAZIONE [lluminazione 230 Vac Luci locale caldaia Luci locale decompressione Luci locale quadri Luci locale servizi
SIGLA ENEL
UTENZA TPO POTENZA TOT. _ kVA T 5 T 1.5 TT 15 T 1.5 T 1.5
POTENZA kW |Ib A 25 6 6 6 6
COEF. CONTEMP. COS ¢ 1 0.9 1 0.9 1 0.9 1 0.9 1 0.9
COSTRUTTORE Siemens Siemens — 5SY6567BB Siemens — 5SY6567BB Siemens — 5SY6567BB Siemens — 5SY6567BB
TIPO SIESSY42257 + SNRA9R44225
INTERRUTTORE "N PoLl [ A » | 2 | 1P \T\ 6 14P \T\ 6 14P \T\ 6 14P \T\ 6
O SEZIONATORE [ n
Ith Alldn A|TIPO DIFF. 25 | 030 | | 6 | | 6 | | 6 | | 6 | |
Im (o curva) A | Pdi kA 250 [ 10 | 60 | 6 60 | 6 60 | 6 60 | 6
TIPO
FUSIBILE CALIBRO A
TIPO
CONTATTORE
In AlPn kW | | | | |
, TIPO
RELE" TERMICO TARATURA A
TIPO CAVO FS17 FS17/FS180R18 /FG160R16 FS17,/FS180R18 /FG160R16 FS17/FS180R18 /FG160R16 FS17 /FS180R18 /FG160R16
FORMAZIONE 2x4+T 2x1.5+T 2x1.5+1 2x1.5+t 2x1.5+t
LUNGHEZZA m 1 10 10 10 10
nern [ A T
POTENZA CdT aln %|CdT. alb % Fli_disponibili dal:  B.13
Zk mQ |Zs m()
lk trifase/monof. kA |Ik1 fase/terra kA
NUMERAZIONE MORSETTIERA
DATA [15/04/2025 Centria S.r.L. Emerson — Tartarini OMT | Quadro Cabina "ILLUMINAZIONE’| OL8B00000769
DISEG.|Ing.J DiSabato Schema elettrico multifilare
VISTO |Ing.F.Mauro 0L_800000769 . FOGLIO 7 DI
REV. MODIFICA DATA FIRMA  [APPR. SOST. IL: | S0ST. DA: ORIGINE: Qaudri ENEL/Q'Gen'DWG SEGUE 9
2 3 4 5 6 7 8
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Utente
Nota adesiva
PUOI METTERE BLOCCO VIGI + MAGN.

Utente
Nota adesiva
AGGIUNGERE RELE' PASSO -PASSO PER ACCENSIONE TRAMI TE PULSANTI BOBINA 230V


8.2 8.2

/7.88 * °
/788 8.4 84 . .
SF9.1 J:BV/___'Z/
llluminazione ol e
5|2 Vemer VE762300 — MICRO AST OROLOGIO @
5|3 ASTRONOMICO 1CH
FCO.1 Fﬁ.Z H o 0o -
—
i m
QB9 WX 3 o XNg e | ] | 1.
6A *__& - B = B -
L XMoo | | PGY.1
i o~ | BGO.1 i | | )
p) X1 98 | ) \ | t Lefl Rosso
o— Orologio lunare |FC !
~| = o | | i
o %
= L _ —
KF9.1 *— ® @&
/8.C6 .
> KF9.1 >
. -
9.4
. 2
/7.8 . /10.C2
DENOMINAZIONE Linea Linea
luci esterne protezione orologio
SIGLA
UTENZA TIPO POTENZA TOT.  kVA i 15 i
POTENZA kW [Ib A 6
COEF. CONTEMP. COS ¢ 1 0.9
COSTRUTTORE Siemens — 5SY65678BB
TIPO W\
INTERRUTTORE
0 SezIONATORe  [N-POU [In A +P | 6 | | | | |
Ith Al ldn A[TIPO DIFF. 6 | | | | | | | | | | | |
Im (o curva) A |Pdi kA 60 | 6 | | | | |
TIPO . g6
FUSIBILE CALIBRO A . 2A
TIPO
CONTATTORE - ATFn W | |
) TIPO
RELE" TERMICO TARATURA A L
TIPO CAVO FS17 /FS180R18 /FG160R16 755
FORMAZIONE 2x1.54+T
LUNGHEZZA m 25
LINEA DI 1z A F:I._cinlnflz:glg 9:1)
POTENZA CdT aln %|CdT. alb % Fli_disponibili dal:  B.10
Zk mf |Zs mfl
lk trifase/monof. kA |Ik1 fase/terra kA
NUMERAZIONE MORSETTIERA
DATA [15/04/2025 Centria S.r.L. Emerson — Tartarini OMT | Quadro Cabina "ILLUMINAZIONE’| OL8B00000769
DISEG.|Ing.J DiSabato Schema elettrico multifilare
VISTO |Ing.F.Mauro 0L_800000769 . FOGLIO 8 DI
REV. MODIFICA DATA FIRMA  |APPR. SOST. IL: |SOST. DA: ORIGINE: Qaudri ENEL/QGGHDWG SEGUE 10

1 2 3 4 5 6 7 8
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Utente
Nota adesiva
THEBEN 1300130 TASSATIVO


1 3 5 6 7 8
A
B
C
D
E
F DATA [15/04/2025 Centria S.r.L. Emerson — Tartarini OMT | Scorta 0LB800000769
DISEG.|Ing.J DiSabato Schema elettrico multifilare
VISTO |Ing.F.Mauro OL_800000769 . FOGLIO 9 DI
REV. MODIFICA DATA FIRMA  |APPR. SOST. IL: |SOST. DA: ORIGINE: Qaudri ENEL/Q'Gen'DWG SEGUE 11
1 2 3 4 5 6

7

8
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/708 4.9 49
/708 410 410
708 411 411 .
708 412 412 .
_ - ® ® .2 ® @ N2 /11.B1
QB11.1
25A 10kA \V__\\ Py 4 o ® o4 /11.B1
o 515 QB11.3 \X Q114 $X_ 3 Q15 XY QB116 X
SIESSY42257[ < = oA oA oA oA
INT. MAGN. 2P C 25A 10KA - -
SENENS| | - - ] ]
A - = 5 5 5 5
25A @
//////// Id [id o o
GEWGW90901N S ~o@ o 2 =l =
RESTART AUTOTEST 2P 25A 0,03 A[R] 5Mr i = = = = = = =l =
GEWISS|
22 W
407
/8.089—PE—————————————————————————————E —————————————————— _—— ————PE%—/H.cz
DENOMINAZIONE Linea alimentazione Alimentazione IMP FC2 Alimentazione Alimp8 Alimentazione Alimp8 Scorta 6A
Misura 230 Vac Correttore bicanale Datalogger N.1 Datalogger N.2
SIGLA ENEL
UTENZA TPO POTENZA TOT. _ kVA T 3 T 1.5 TT 15 T 1.5 T 1.5
POTENZA kW | lb A 16 6 6 6 6
COEF. CONTEMP. COS ¢ 1 0.9 1 0.9 1 0.9 1 0.9 1 0.9
COSTRUTTORE Siemens — SIESSY42257 Siemens — 5SY65067BB Siemens — 5SY65067BB Siemens — 5SY65067BB Siemens — 5SY65067BB
NTERRUTTORE TIPO Gewiss Autorestart GW90901N A\ \\\ \\\ A\
0 SEZIONATORE | N-POL lIn A P [ 20 | +P | 6 +P [ 6 G 4P | 6
Ith Alldn A|TIPO DIFF. 20 | 0030 | | | 6 | | 6 | | 6 | | 6 | |
Im (o curva) A | Pdi kA 200 [ 10 | 60 | 6 60 | 6 60 | 6 60 | 6
TIPO
FUSIBILE CALIBRO A
TIPO
CONTATTORE
In AlPn kW | | | | |
' TIPO
RELE" TERMICO TARATURA A
TIPO CAVO FS17 FS17 /FS180R18 /FG160R16 FS17 /FS180R18 /FGI60R16 FS17 /FS180R18 /FG160R16 FS17 /FS180R18 /FG160R16
FORMAZIONE 2%x2.5+T 2x1.5+T 2x1.9+T 2x1.9+T 2x1.5+T
LUNGHEZZA m 1 5 5 5 5)
LINEA DI |z A F:I._cinlnflz:glg 1112
POTENZA CdT aln %|CdT. alb % Fli_disponibili dal:  ]1.13
Zk mQ |Zs m()
lk trifase/monof. kA |Ik1 fase/terra kA
NUMERAZIONE MORSETTIERA
DATA [15/04/2025 Centria S.r.L. Emerson — Tartarini OMT | Quadro Cabina "MISURA" 0L800000769
DISEG.|Ing.J DiSabato Schema elettrico multifilare
VISTO [Ing.F.Mauro 0L_800000769 . FOGLIO 10 DI
REV. MODIFICA DATA FIRMA  |APPR. SOST. IL: |SOST. DA: ORIGINE: Qaudri ENEL/QGGHDWG SEGUE 12

1 2 3 4 5 6 7 8
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Utente
Nota adesiva
SE USI SCHNEIDER ART. A9C70132 + DIFFERENZIALE
SE USI SIEMENS ART SIE5ST3058 + DIFFERENZIALE


1 2 3 4 5 6 7 8
__ ~155Y6506788
— INT. AUT. 1P+ C 6A BKA IP2X
—~ SIEMENS
- 18w
— P20
ogs 1.2 12 . -
~
—~
11.4 1.4 R —
/10.88 = * __ ~155Y6510788
l - - INT. AUT. 1P+N C 10A 6KA IP2X
- = _ - = _ SIEMENS
QB121 \X ~ 78122 X 1
6A \ — 10A 6kA - 0
- —
- a1
b b
o~ = o~ =
— o~ 7] <«
o o o o
JOC8 >— b e e
DENOMINAZIONE . _ Linea Scorta 10A
Alimentazione gascromatografo
SIGLA
UTENZA TIPO POTENZA TOT.  kVA T 15 T 2.2
POTENZA kW |lb A 6 10
COEF. CONTEMP. COS ¢ 1 0.9 1 0.9
COSTRUTTORE Siemens — 5SY65067BB Siemens — 5SY65107BB
TIPO
INTERRUTTORE "\ poLl [ A 14P \T\ 6 1P \T\ 10 | | | |
O SEZIONATORE : n
Ith Alldn A|TIPO DIFF. 6 | | 10 | | | | | | | | |
Im (o curva) A[Pdi kA 60 | 6 100 | 6 | | | |
TIPO
FUSIBILE CALIBRO A
TIPO
CONTATTORE - AT o |
) TIPO
RELE" TERMICO TARATURA A
TIPO CAVO FS17/FS180R18 /FG160R16
FORMAZIONE 2x1.54T
LUNGHEZZA m 5
mean [ :
POTENZA CdT. aln %[(CdT alb % Flii_disponibili dal: 2.5
Zk mQ | Zs mi)
lk trifase/monof. kA |Ik1 fase/terra kA
NUMERAZIONE MORSETTIERA
DATA [15/04/2025 Centria S.r.L. Emerson — Tartarini OMT | Quadro Cabina "MISURA" 0L800000769
DISEG.|Ing.J DiSabato Schema elettrico multifilare
VISTO |Ing.F.Mauro 0L_800000769 . FOGLIO 11Dl
REV. MODIFICA DATA FIRMA  |APPR. SOST. IL: |SOST. DA: ORIGINE: Qaudri ENEL/QGGHDWG SEGUE
1 2 3 4 5 6 7 8
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| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Sigla Descrizione articolo Codice articolo Codice alternativo | Quantita | U.M. Costruttore Note tecniche Posizione
FA2.1 L 13/40 230 ff 3+1 D.B. 0000000000000 1| PCE | ZOTUP /2.B4
FA4.1 L 2/10 230 ff 4 D.B. 0000000000000 1| PCE | zOTUP /4.B4
KF2.1 btdin — bobina apertura 110/415V F80T2 8012199012230 1| PCE | BTICINO 110/415V /2.B5
QB2.1 btdin60 — imagnetot 4P 25A BkA F84,/25 8012199070988 1| PCE | BTICINO 25A BKA /2.A3
QB2.2 btdin — modulo diffen AS 4P 32A 300mA G44/32AS 8012199011103 1| PCE | BTICINO 32A 300mA /2.B3
QB2.3 BASE SEZ.X FUS. CILINDR.10X38 2P 32A 2UM 3NW7023 4001869315614 1| PCE | SIEMENS 32A /2.B7
QB4.1 SEZIONATORE MINIZED DO1 25A 3P+N P=55mm 556776318 4001869023441 1| PCE | SIEMENS 25A /4.B3
QB4.2 INT. MAGN. 6000A 4P C16 SIESSL64167 4001869389042 1| PCE | SIEMENS 6000A /4.B6
QB5.1 INT. MAGN. 2P C 25A 10KA SIESSY42257 4001869181684 1| PCE | SIEMENS 25A 10kA /5.83
QB5.2 iD 2P 25A 300mA Tipo AC SNRASR44225 3606480089015 1| PCE | SCHNEIDER ELECTRIC 25A 300mA /5.83
B5.3 INT. AUT. 1P+N C 16A BKA IP2X 5SY65167BB 4001869190099 1| PCE | SIEMENS 16A /5.85
QB5.4 INT. AUT. 1P+N C 16A BKA IP2X 5SY6516788B 4001869190099 1| PCE | SIEMENS 16A /5.86
QB5.5 INT. AUT. 1P+N C BA BKA IP2X 5SY6506788 4001869190051 1| PCE | SIEMENS BA BkA /5.87
B5.6 INT. AUT. 1P+N C 6A BKA IP2X 5SY6506788B 4001869190051 1| PCE | SIEMENS BA 6kA /5.88
QB6.1 INT. AUT. 1P+N C BA BKA IP2X 5SY6506788B 4001869190051 1| PCE | SIEMENS BA BKA /6.83
QB6.2 INT. AUT. 1P+N C BA BKA IP2X 5SY6506788 4001869190051 1| PCE | SIEMENS BA BkA /6.84
B6.3 INT. AUT. 1P+N C 6A BKA IP2X 5SY650678B 4001869190051 1| PCE | SIEMENS 6A 6kA /6.5
QB8.1 INT. MAGN. 2P C 25A 10KA SIE5SY42257 4001869181684 1| PCE | SIEMENS 25A 10kA /7.3
DATA [15/04/2025 Centria S.r.L. Emerson — Tartarini OMT | Lista ricambi 0LB800000769
DISEG.|Ing.J DiSabato Schema elettrico multifilare
REV. MODIFICA DATA FIRMA Xls;s. — SOST. IL: | SOST. DA: ORIGINE: e Qoudri ENEL/Q.Gen.DWG gggbls =
2 3 4 5 6 7 8
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| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Sigla Descrizione articolo Codice articolo Codice alternativo | Quantita | U.M. Costruttore Note tecniche Posizione
QB8.2 iiD 2P 25A 300mA Tipo AC SNRA9R44225 3606480089015 1| PCE | SCHNEIDER ELECTRIC 25A 300mA /7.B3
QB8.3 INT. AUT. 1P+N C 6A 6KA IP2X 5SY65067BB 4001869190051 1| PCE | SIEMENS BA /7.85
QB8.4 INT. AUT. 1P+N C 6A B6KA IP2X 5SY650678BB 4001869190051 1| PCE | SIEMENS BA /7.B6
QB8.5 INT. AUT. 1P+N C 6A B6KA IP2X 5SY650678BB 4001869190051 1| PCE | SIEMENS BA /7.B7
QB8.6 INT. AUT. 1P+N C 6A 6KA IP2X 5SY65067BB 4001869190051 1| PCE | SIEMENS BA /7.B8
QB9.1 INT. AUT. 1P+N C 6A 6KA IP2X MTD D.B. 1| PCE | SIEMENS BA /8.B3
QB11.1 INT. MAGN. 2P C 25A 10KA SIESSY42257 4001869181684 1| PCE | SIEMENS 25A 10kA /10.B3
QB11.2 RESTART AUTOTEST 2P 25A 0,03 A[IR] 5M GEWGW90901N 8011564754249 1| PCE | GEWISS 25A /10.B3
QB11.3 INT. AUT. 1P+N C 6A B6KA IP2X 5SY650678BB 4001869190051 1| PCE | SIEMENS BA /10.B5
QB11.4 INT. AUT. 1P+N C 6A B6KA IP2X 5SY65067BB 4001869190051 1| PCE | SIEMENS BA /10.B6
QB11.5 INT. AUT. 1P+N C 6A 6KA IP2X 5SY65067BB 4001869190051 11 PCE | SIEMENS BA /10.87
QB11.6 INT. AUT. 1P+N C 6A 6KA IP2X 5SY650678BB 4001869190051 1| PCE | SIEMENS BA /10.B8
QB12.1 INT. AUT. 1P+N C 6A 6KA IP2X 5SY65067BB 4001869190051 1| PCE | SIEMENS BA /11.B3
QB12.2 INT. AUT. 1P+N C 10A 6KA IP2X 5SY65107BB 4001869190075 11 PCE | SIEMENS 10A 6kA /11.B4
SF2.1 Codice non valido GW42201 1 /2.B7
SF2.2 Codice non valido GW42201 1 /2.B7
SF2.3 Codice non valido GW42201 1 /2.B8
SF9.1 SELETTORE A LEVA 2 POS. 1"NC/NO” SNRXB6EAD221P 3389110640021 1| PCE | SCHNEIDER ELECTRIC /8.A6
DATA [15/04/2025 Centria S.r.L. Emerson — Tartarini OMT | Lista ricambi 0LB800000769
DISEG.|Ing.J DiSabato Schema elettrico multifilare
REV. MODIFICA DATA FIRMA X'S;s — SOST. IL: | SOST. DA: ORIGINE: R Qaudri ENEL/Q'Gen'DWG gggbls =
2 3 4 5 6 7 8
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1 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 8
Sigla Descrizione articolo Codice articolo Codice alternativo | Quantita | U.M. Costruttore Note tecniche Posizione
A
X1 Morsetto componibile passante KrG 012832 1 Nr. WEIDMULLER /8.86
B
C
D
E E
F DATA [15/04/2025 Centria S.r.L. Emerson — Tartarini OMT | Lista ricambi 0LB800000769 F
DISEG.|Ing.J DiSabato Schema elettrico multifilare
VISTO [Ing.F.Mauro 0L_800000769 . FOGLIO 14 DI
REV. MODIFICA DATA FIRMA  |APPR. SOST. IL: | S0ST. DA: ORIGINE: Qaudri ENEL/Q'Gen'DWG SEGUE
2 3 4 5 6

7

8
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